
Czarnków, dnia 23.10.2019r 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. w 
Czarnkowie :  www.mkiw.pl 
 
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnkowie – Etap I 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 603957-N-2019 z dnia 30.09.2019r 

 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w 
rozdziale II pkt. 3 i 4 -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela 
wyjaśnienia : 

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. mocy  urządzeń opisanych w Projekcie 
Budowlanym, branży technologicznej tom T tabela 12. "Zestawienie mocy i zużycia 
energii" str. 73 i 74 oraz w ST-04.01 Wyposażenie technologiczne. 

Odp.  
Urządzenia winny spełniać wymagania określone w ST-04.01 Wyposażenie technologiczne. 
  

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących jednostek (m3/h czy l/s) 
wymaganego punktu pracy dla mieszadła pompującego 13.T.2 wg PB punkt pracy 
Q=275…675 m3/h H=0,5m natomiast wg ST-04.01 Wyposażenie technologiczne 
Q=675 l/s H=0,5m. 

Odp.  
Należy dostarczyć mieszadła pompujące o wydajności Q=275…675 m3/h i H=0,5m  
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